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Регулярний аналіз теплового режиму під-
земних теплових мереж та будинків дасть змогу 
ефективно планувати роботи на ремонт і утри-
мання житлового фонду, що призведе до забез-
печення більш комфортних умов проживання 
людей та одночасного зниження енергоспожи-




1 Безпрозванный А.А., Владимирский 
А.А., Владимирский И.А., Ненюк А.Т. Повы-
шение достоверности поиска утечек трубопро-
водов тепловых сетей // Энергетика и электри-






Підвищення надійності трубопровідного 
транспорту безпосередньо пов’язане із розроб-
кою методів і засобів діагностування його ста-
ну. Негерметичність стінок труб, які задіяні у 
виробничому процесі нафтогазових підпри-
ємств, призводить до втрати продуктів транс-
портування, екологічного забруднення, еконо-
мічних збитків. Величина аварійних втрат за-
лежить від місця і розміру аварії, а також 
швидкості її виявлення й усунення. 
Існуючі методи і засоби виявлення витоків 
розглянуто в [1]. Основними з них є: метод візу-
ального контролю стану трубопроводу; метод 
аналізу складу навколишнього середовища; ме-
тод, пов’язаний з пуском по трубопроводу зон-
дів; електромагнітні методи контролю; методи, 
які базуються на реєстрації і аналізі звукових 
коливань; дистанційні методи (методи пони-
ження тиску, порівняння витрат, лінійного ба-
лансу); метод ударних хвиль Н.Е.Жуковського; 
методи гідравлічних випробувань. Загальним 
недоліком для більшості з них є неможливість 
виявити втрати продукту при нестаціонарному 
режимі транспортування або виділення 
корисного сигналу на фоні зовнішніх шумів. 
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В роботі [2] описується система, призначена 
для сигналізації факту здійснення несанкціоно-
ваної врізки і визначення її приблизного розмі-
щення, яка базується на вимірюванні і аналізі 
акустичних збурень в металі трубопроводу, які 
виникають при здійсненні врізки. В результаті 
механічного впливу акустичні збурення розпо-
всюджуються по трубопроводу як по хвилеводу 
зі  швидкістю розповсюдження звуку в металі. 
Інформацією для виявлення врізок є покази 
первинних перетворювачів, які кріпляться без-
посередньо на трубу. Координата місця врізки 
визначається за різницею приходу в часі 
сигналу від двох найближчих контрольних 
пунктів до місця врізки з урахуванням довжини 
ділянки трубопроводу між ними. 
У [3] пропонується метод, в основі якого 
лежать фізичні процеси, що мають місце при 
утворенні тріщин. У процесі витоку через трі-
щину здійснюється винесення деякої маси і 
кількості руху, згідно з законом збереження, 
відбувається зміна маси і кількості руху рідини, 
яка залишилась всередині трубопроводу. Ці 
зміни призводять до того, що вниз і вверх по 
потоку розповсюджуються хвилі розрідження, 
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Рассматривается проблема обнаружения уте-
чек из трубопровода. Предложен метод обнару-
жения утечек, основанный на теории распростра-
нения волн в трубопроводах. В рамках метода испо-
льзована цифровая обработка сигналов с целью по-
вышения достоверности информации о наличии 
неоднородности. 
The problem of pipeline leakage indication is 
considered. The method of leak indication based on the 
theory of waves distribution process in the pipeline is 
offered. The digital signal processing method is used 
with the purpose to increase the authenticity informa-
tion about the presence of heterogeneities. 
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які сприймаються давачами, встановленими на 
кінцях трубопроводу. 
Для реалізації наведених методів необхід-
ний двосторонній доступ до трубопроводу 
відносно координати витоку та розміщення 
давачів по довжині трубопроводу з певним 
кроком, зумовленим їх чутливістю. 
У даній роботі розглядається метод вияв-
лення витоків з трубопроводу при односторон-
ньому доступі до середовища транспортування 
та визначення координати витоку на основі 
цифрової обробки сигналів.  
В основі пропонованого методу виявлення 
витоків лежить процес розповсюдження гідрав-
лічного удару  в трубах. Гідравлічний удар, 
який створюється у трубопроводі, має власти-
вість розповсюдження в середовищі транспор-
тування і відбивання від місць зміни конфігура-
ції трубопроводу. Швидкість розповсюдження 
ударної хвилі залежить від роду речовини, 
матеріалу труби, її діаметра, товщини стінок і 
визначається з умови рівності кінетичної енер-
гії речовини, яка рухається в трубопроводі, і 

















/Kc ,              (1) 
де: K  – модуль пружності речовини (величи-
на, обернена до коефіцієнта стиску);   – густи-
на речовини; E  – модуль пружності матеріалу 
труби; ,d  – внутрішній діаметр і товщина 
стінки труби.  
Якщо матеріал труби вважається абсолют-
но непружним ( E ), вираз (1) має вигляд 
/Kc   і швидкість розповсюдження удар-
ної хвилі в такому випадку рівна швидкості 
розповсюдження звуку в середовищі транспор-
тування. 
У роботі пропонується використання тесто-
вих сигналів у вигляді хвиль тиску, які створю-
ються в середовищі транспортування, та прий-
мачів відбитих хвиль і подальшого їх аналізу 
для визначення стану трубопроводу. Генератор 
тестових хвиль та приймач розташовуються на 
незначній відстані один від одного, що дає 
змогу при односторонньому доступі до трубо-
проводу діагностувати його стан на значній від-
стані від місця створення коливань середовища. 
Первинні хвилі розповсюджуються зі швидкі-
стю звуку в межах середовища, зумовлюючи 
генерацію вторинних відбитих хвиль на неодно-
рідностях (відгалуженнях трубопроводу, вито-
ках, запірній арматурі, різких згинах і т.д.) тру-
бопроводу. 
Імпульсні характеристики при моделюванні 
процесу розповсюдження хвиль в модельному 
трубопроводі одержано в роботі [5]. Було пока-
зано, що імпульсна характеристика системи за-
лежить від величини витоку (дефекту, розміру 
тріщини чи діаметра отвору при несанкціоно-
ваній врізці). При цьому інтенсивність сигналу-
відгуку від дефекту збільшується при збіль-
шенні його діаметра. Розглядались також ви-
падки розповсюдження імпульсу по трубопро-
воду у випадку кількох неоднорідностей. На 
рис. 1 зображено імпульсні характеристики 
трубопроводу, які відповідають випадку одно-
рідних стінок трубопроводу (а) та наявності 
витоку (б).  
Присутність дефекту в трубопроводі відоб-
ражається сигналом-відгуком, що відбивається 
від неоднорідності в стінці і розповсюджується 
в обидва боки зі швидкістю звуку. Швидкість 
розповсюдження хвилі c  в середовищі визна-
чається за відношенням подвоєної довжини 
трубопроводу L  до величини часу слідування 
відгуків Т0 на дію вхідного сигналу 
02 T/)L(c  .                    (2) 
При застосуванні наведеної методики ви-
значення відстані до витоку в [5] зазначалось, 
що недолік такого підходу до вказаної проб-
леми полягає в тому, що на вхід системи необ-
хідно подавати сигнали такої потужності, яка б 
давала можливість виділити сигнал-відгук на 
фоні завад навколишнього середовища. 
Особливістю пропонованого методу є фор-
мування тестового сигналу на основі спеціалі-
зованого алгоритму, який дає змогу збільшити 
відстань дослідження трубопроводу при не-
 
 
а) однорідні стінки; б) неоднорідні стінки 
Т0 – час проходження вхідним сигналом подвійної довжини трубопроводу (відбиття від границь 
системи), t  – час проходження вхідним сигналом подвійної відстані до дефекту 
Рисунок 1 – Реакція системи на вхідну дію типу  -функції 
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змінній потужності тестового сигналу або ж 
зменшити його потужність при незмінній 
ділянці контролю, та метод обробки вихідних 
даних, що дає змогу зменшити можливість 
помилкового спрацювання системи [6]. 
Для виявлення витоку з трубопроводу про-
понується створювати первинні (скануючі) сиг-
нали в середовищі транспортування у вигляді 
завадозахищеного коду.  
Відомо, що при вирішенні задач виділення 
корисного сигналу з використанням автокоре-
ляційної функції (АКФ) важливим є відносний 
рівень значень АКФ порівняно з центральним 
максимумом при нульовому зміщенні. Розраху-
нок АКФ, який базується на математичній мо-
делі дискретного сигналу, проводиться таким 
чином, щоб можна було виділити корисну 
інформацію, абстрагуючись від другорядної. 
При такому підході інтервал часу існування 
сигналу ділиться на ціле число 1M  рівних 
проміжків (позицій). У прикладній математиці 
існують класи сигналів з вдосконаленими 
кореляційними властивостями, наприклад коди 
Баркера [7]. Ці сигнали володіють властивістю: 
незалежно від числа позицій M  значення їх 
автокореляційної функції )n(Bu , які обчислю-






njju uu)n(B ,                  (3) 
при всіх 0n  не перевищують одиниці; енер-
гія цих сигналів, тобто )(Bu 0 , чисельно дорів-
нює M . Сигнали Баркера реалізують при числі 
позицій 1175432 ,,,,,M   і 13 . Математичні мо-
делі сигналів Баркера і автокореляційні функ-
ції, які їм відповідають, наведено в таблиці 1. 
На рис. 2 зображено автокореляційну 
функцію 13-розрядного сигналу Баркера, який 
найчастіше використовується. 
Подальша обробка виміряних вторинних 
хвиль полягає в перетворенні синалів, прийня-
тих давачами, у цифрові та обчисленні їх авто-
кореляційної функції. Сформована імпульсна 
характеристика трубопроводу містить в собі 
всю інформацію про неоднорідності, включаю-
чи топологію трубопроводу та фізичні характе-
ристики речовини, яка транспортується. Для 
виявлення нових витоків проводиться відні-
мання експериментальної імпульсної характери-
стики трубопроводу від початкової (еталонної). 
Визначення відстані до витоку 1L  з вико-
ристанням описаної методики зображено на 
рис. 3, де позначення 1 – трубопровід, 2 – витік, 
3 – система для визначення місця витоку 
речовини з трубопроводу, до якої входить 
механізм створення і введення в середовище 
транспортування тестових сигналів, пристрій 
реєстрації та обробки вторинних хвиль. 
Таблиця 1 – Моделі сигналів Баркера 
M  Модель сигналу АКФ 
3 1, 1, -1 3, 0, -1 
1, 1, 1, -1 4, 1, 0, -1 4 
1, 1, -1, 1 4, -1, 0, 1 
5 1, 1, 1, -1, 1 5, 0, 1, 0, 1 
7 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1 7, 0, -1, 0, -1, 0, -1 
11 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1 11, 0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, -1 
13 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1 13, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 
 
 
Рисунок 2 – Автокореляційна функція сигналу Баркера при 13M  
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Відстань 1L  розраховується на основі фор-
мули  
2211 /)TT(*cL                     (4) 
з використанням визначеної величини 
)TT( 21   між часом пуску тестового сигналу і 
часом прийому відбитої хвилі та швидкості 
розповсюдження хвиль c  в середовищі транс-
портування.  
Перевагами запропонованого методу вияв-
лення витоків з трубопроводу є можливість 
виявлення витоків в реальному часі, викори-
стання для різних видів середовища транспор-
тування, можливість діагностування при одно-
сторонньому доступі до трубопроводу, підви-
щення достовірності одержаної інформації про 
неоднорідності системи за рахунок застосу-
вання завадостійкого кодування сигналів. При-
сутність витоків у трубопровідній системі вияв-
ляється на основі порівняння поточного та 
вихідного станів системи. Це дає змогу при 
реалізації вказаного методу визначити зміну 
технічного стану трубопроводу, здійснювати 
якісний та кількісний аналіз зміни параметрів 
трубопроводу в часі. 
Подальші дослідження в даному напрямку 
будуть стосуватись технічної реалізації системи 
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Рисунок 3 – Визначення місця витоку речовини з трубоповоду 
 
